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                       КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


                         АДМИНИСТРАЦИЯ 

  ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» июня 2025г. № 641-П.
пгт. Промышленная

Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Промышленновского муниципального округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                     «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:
1. Утвердить прилагаемый порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Промышленновского муниципального округа.
2.  Постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

	Глава 
	

	Промышленновского муниципального округа
	   С.А. Федарюк


Исп. Жернакова В.И.
Тел. 7-45-18

         УТВЕРЖДЕН

        постановлением                                                                                                                        администрации Промышленновского    

муниципального округа                                                                                       от «26» июня 2025г. № 641-П
Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Промышленновского муниципального округа 

1. Основные понятия:

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.

1.1. Порядок (План) действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Промышленновского муниципального округа (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План) разработан в координации деятельности администрации Промышленновского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения.

1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся: кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы; полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы; причинение вреда третьим лицам; разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
1.4. Некоторые причины возможных аварийных ситуаций на тепловых сетях:

- неблагоприятные погодно-климатические явления. (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, морозы, снегопады и метели, обледенение и гололёд);

- человеческий фактор;

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

- взрыв, загорание, пожар;

- нарушение электроснабжения.

1.5. Основной задачей администрации Промышленновского муниципального округа, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

1.6. Обязанности теплоснабжающих организаций:
 - организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным Планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до диспетчера «Единая дежурно-диспетчерская служба Промышленновского муниципального округа» (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством, и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования жизнеобеспечения населения в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Организация работ

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Промышленновского муниципального округа, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются
 - на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- Резервы финансовых и материальных ресурсов Промышленновского муниципального округа;

- Резервы финансовых материальных ресурсов организаций;

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

3.3 Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения:

- информирование населения о сложившейся обстановке администрацией Промышленновского муниципального округа через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет и на официальных акауантах в мессенджерах и социальных сетях;

- предотвращение доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглогодичным пребыванием маломобильных групп населения и т.д.);

- приведение готовности и направление к месту аварии сил и средств аварийных бригад для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- организация ремонтно-восстановительных и других работ в зависимости от вида и масштаба аварии, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты и многоквартирные дома;

- организация спасательных работ и эвакуации людей при необходимости.

3.4 Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения и тепловых сетях

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), администрацию Промышленновского муниципального округа.

О сложившейся обстановке администрация Промышленновского муниципального округа информирует население посредством телефонных звонков и поквартирного обхода, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе округа, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:
	Вид аварии
	Причина аварии
	Масштаб аварии и

последствия


	Уровень

реагирования


	Ппримечание

	Остановка котельной


	Прекращение

Подачи электроэнергии


	Прекращение циркуляции воды в

системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых

домах, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов
	муниципальный
	

	Остановка котельной


	Прекращение

Подачи топлива


	Прекращение подачи горячей

воды в систему отопления всех

потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых

домах
	Объектовый (локальный)
	

	Порыв

тепловых сетей


	Предельный износ,

гидродинамические

удары


	Прекращение подачи горячей

воды в систему отопления всех

потребителей, понижение

температуры в зданиях и жилых

домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	

	Порыв сетей

водоснабжения


	Предельный износ,

повреждение на трассе


	Прекращение циркуляции в

системе водо- и теплоснабжения
	муниципальный
	


Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений.

а) на объектах водоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время

на устранение, час. мин.

	1
	Отключение ХВС
	2 часа


б) на объектах теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час. мин.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10


в) на объектах электроснабжения

	п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.мин.

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа


4. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения приведены в приложении 1 к настоящему Плану, состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения приведены в Приложении № 2 к настоящему Плану (данный раздел не подлежит опубликованию в соответствии с п. 8.3.1 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»). 
5. Материально-техническое, инженерное и финансовое обеспечение операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

5.1 Для оперативного реагирования и ликвидации возникших аварийных ситуаций, теплоснабжающими организациями принят Порядок действия к плану ликвидации аварийных ситуаций администрации Промышленновского муниципального округа и ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

5.2. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

5.3. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями.

5.4. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий, и благоустройстве территорий.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

5.5. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию Промышленновского округа.

5.6. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

5.7. Возможная эвакуация людей из зоны аварийной ситуации осуществляется за счет средств муниципального образования.

	И.о. заместителя главы

Промышленновского муниципального округа-

Начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации 

Промышленновского муниципального округа

	Е.Е. Черкасова


	

	


Приложение № 1
 к порядку (плану) 

действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения 

на территории Промышленновского муниципального округа
Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных 
по последствиям аварий с указанием источников их возникновения
	Источник (объект) аварии
	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия

	Котельная, /насосная станция
	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосной станции от ООО «КЭнК», ПАО Россети Сибирь
	Нарушение гидравлического режима  тепловой сети по причине аварийного прекращение электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии /насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем

	Котельная/насосная станция
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от                       ООО «ПКС»
	Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине прекращения подачи воды на источник тепловой энергии от источника (системы) водоснабжения
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях

	Котельная 
	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка котлов, как следствие остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи  нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях

	Котельная/насосная станция
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем 

	Котельная 
	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях

	Тепловые сети
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары, механическое повреждение при проведении земляных работ, автомобильных авариях и других, стихийные бедствия природного характера, внешних воздействиях, террористические акты (взрывы, разрушение, несанкционированное закрытие и открытие задвижек на магистральных сетях)
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем


Приложение № 2
 к порядку (плану) 

действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения 

на территории Промышленновского муниципального округа
Количество, состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации возможных последствий аварий на объектах теплоснабжения
ОАО «СКЭК»
	Наименование назначение бригады
	Состав бригад
	Количество и назначение техники
	Количество основного оборудования, необходимого для ликвидации аварий
	Место дислокации сил и средств
	Время реагирования

	Аварийно-ремонтная бригада т/с
	Руководитель – Заместитель главного инженера;

Заместитель руководителя – Мастер ВиВ;

Члены бригады:

- Мастер АВР;

- Электрогазосварщик АВР 5 разряда;

- Слесарь АВР 5 разряда -2 чел.
	- Автомобиль аварийный на базе ГАЗ 3308 (АРМ);

- Автомобиль УАЗ

390995 – 2 ед.;

- ГАЗ 231073 -2 ед.;

- Автомобиль УАЗ

236325 UAZ Profi;

- КАМАЗ 55102,55111;

- КАМАЗ 43118,65115 (КМУ);

- МАЗ КС-35715 а/кран;

- АМКАДОР 352 (фронтальный погрузчик);

- XCMG ZL40RU (фронтальный погрузчик);

- TEREX TLB-815RM (экскаватор);

- JCB 3CX (экскаватор);

- Jon Deere 325J (экскаватор); 

- ЕК-14 (экскаватор);

- МТЗ 82 (бар);

- МТЗ 82 (кун) 2 ед.;

- МТЗ 2626 (экскаватор с Куном);  

- ДТ-75 (бульдозер).

	Материалы:
трубы стальные, отводы стальные, задвижки стальные, фланцы (резьбы) электроды, газ пропан, кислород.
Оборудования:
сварочный генератор, УШМ, комплект газорезательной аппаратуры, мотопомпа, стропы, набор слесарных инструментов.
	пгт. Промышленн, 

ул. Строителей, 11 
	15 минут
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